
По предложению ресурсоснабжающей организации АОР НП «Концессия-Илим» в целях 
актуализации «Схемы теплоснабжения поселка Железнодорожный» Раздел 7. «Инвестиции в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» изложить в следующей редакции:

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 
капитальный ремонт

Таблица 7.1

Необходимые инвестиции в строительство теплоисточников (с НДС).

п/ п Наименование мероприятий Всего
(тыс.руб)

Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация оборудования теплоисточников, централизованных
сетей теплоснабжения

1 Капитальный ремонт здания котельной №1 (ТНС-1) с установкой эл/оборудования и насосного 
оборудования

785,25

2 Капитальный ремонт здания котельной №1 (ТНС-2) с установкой эл/оборудования и насосного 
оборудования

785,25

3 Автоматизация технологического процесса работы котла № 1,2,3 на Центральной котельной 1440,0
4 Установка циклонов БЦ-259 (6x5) на котлы № 2 и № 3 Центральной котельной 1155,6

5 Реконструкция электрощитовой, установка панелей, замена пускателей Центральной котельной 1300

6 Капитальный ремонт щековой дробилки СМ-741 на Центральной котельной 500
7 Приобретение и установка конвейерных весов на Центральной котельной 264
8 Капитальный ремонт котла КВм-1,8 № 1 на котельной № 6 200

9 Приобретение и установка угольного котла марки КВм 1,86 на котельной №4, с топкой ТШМП- 
2

900

10 Устройство ограждения котельной №4 300

11 Приобретение электродвигателей для сетевых насосов мощностью 18 кВт - 1шт. котельной № 
3, Котельной №1 (ТНС-1) -  2 шт. 75

12 Установка комплексонной очистки подпиточной воды в Котельной №3 3
13 Установка и обвязка золоуловителя ЦБ-16 в Котельной №3 750
14 Установка приборов учета тепловой энергии на выходе из Центральной котельной и котельных 

№ 3,4,6
1950

15 Капитальный ремонт котла № 3 на Центральной котельной 1000

16 Замена транспортерной ленты топливоподачи-2 тракта на Центральной котельной 250

17 Замена редукторов питателей углеподачи 1 и 2 подъемов РЦД-350 с электродвигателями на 
Центральной котельной

200

18 Замена редуктора забрасывателя ЗП-600 М2 с электродвигателем на котле №3 на Центральной 
котельной

40

19 Замена редукторов ленточных транспортеров углеподачи РЦЦ-400 с электродвигателями на 
Центральной котельной

240

20 Капитальный ремонт наружных газоходов котла № 3 на Центральной котельной 196,9
21 Капитальный ремонт внутренних газоходов котла № 2 и № 3 на Центральной котельной 328,5
22 Капитальный ремонт здания ТП-20 на Центральной котельной 366,45
23 Замена троса ШЗУ на Центральной котельной 163,1
24 Капитальный ремонт здания котельной № 6 1500
25 Капитальный ремонт здания котельной № 3 1200
26 Кап. ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина 52-60 от ТК 87 до ТК 83 Ь=170м 2200
27 Кап. ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина у магазина Титан от ТК 108 до ТК 109 774



28 Кап. ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК99 по ул. Кольцевая до ТК-83 по ул. Ленина 2217
29 Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-За до до дома № 37, 39 по 

ул. Пионерской
500

30 Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-66 до ТК 67 по ул. 
Береговая, Ь=165м Д 76 мм

876

31 Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК-64 до скважины № 7 2116,4

32 Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водоводом по ул. Кедровая от ТК-100 
до ТК-104

842

33 Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водоводом по ул. 70 лет Октября от 
ГК-21 в районе жилого дома №1 до ТК-11 в районе жилого дома №23 Ь=440м

4860

34 Капитальный ремонт тепловой камеры № 64 мкр. СМП, № 83 мкр. Вокзальный, №90 мкр. 
Карапчанка, с заменой трубопроводов и запорной арматуры на шаровые краны.

482

35 Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от ТК 51 по ул. Больничная, до 
жилого дома №18 по ул. Железнодорожная. 600

36 Капитальный ремонт котла №2 ДКВр 10/13 котельной Центральная 600
37 Замена экономайзера котла №1 на чугунный экономайзер ЭБ-1-3ЗОИ Котельной Центральная 1 500

38 Приобретение и замена котла №3 на безнакипной котел КВр (м)-1,25 с топкой ТШПМ-1,5 
Котельной №6

1200

39 Приобретение и установка дымососа ДН-9 правого вращения Котельной №6 150
40 Монтаж накопительной емкости V-60 м3 котельной №6 418,8
41 Приобретение электродвигателя для сетевого насоса котельной №6 25
42 Замена котла №1 на безнакипной котел КВр (м)-1,85 с топкой ТШПМ-2,0 Котельной №4 1 500
43 Приобретение электродвигателя для сетевого насоса. 120
44 Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-143 до ТК-147 ( в районе ж.д. ул. Кирова, 31) 

2 Ду-150, L -201 м. Ду-80
3150

45 Капитальный ремонт участка тепловой сети от от ТК-115 до ул. Ленина, 25 Ду-50, L -67 м. 232
46 Капитальный ремонт тепловых камер с установкой запорной арматуры: ул. Кедровая, 3, ул. 

Пенина, 39, ул. Ленина, 41
390

47 Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ул. Советская 1,2-3* 
Цу-50, L-150 м., в сторону ТК-116 ул. Ленина

90

48 Капитальный ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры: 
ГКЮбв (ул. Ленина, 43 ),
ГК-109 (ул. Ленина, 47),
ГК-109а (ул. Ленина, 47),
ГК-1096 (ул. Ленина, 49),
ГК-109в (ул. Ленина, 51),
ГК-116 (по ул. Ленина в районе артезианской скважины №14).

780

49 Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ТК-104 (пер. Кедровый) 
до ул. Ленина, участок 2* Ду-100 , Ду-76, L-68 м.

136

50 Замена запорной арматуры в ТК-123 по ул. Ленина (в районе ж.д. ул. Ленина, 32) Зф-50мм 25
51 Капитальный ремонт участка тепловой сети с заменой запорной арматуры ул. Строительная - 

эт ТК-72+30м до ТК-74: 2* Ду-159 L-55 м., Ду-80 L-80 м.
1890

52 Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной №2 с заменой запорной арматуры от 
ГК-21' до ТК-95: 2ф-159мм, ф76 мм, L-160 м.

2880

53 Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Ленина от ТК-83 
в районе жилого дома №60 до ТК-89 в районе жилого дома №52 L-226 м.п.

4400

54 Капитальный ремонт технологического трубопровода подачи ХВС от ВК-33 (В районе 
водонапорной башни по ул. Ленина до ВК-21 по ул. Ленина L-1200 м. Ду 160 мм. (подпитка 
котельной "Центральная")

6100

55 Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Береговая от ТК-66 до ж.д. ул. Береговая-1,5: 
ф76мм, L=200m.

3200



56 Капитальный ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры:
ГК-91 (ул. Ленина, 65),ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская).

1560

57 Замена запорной арматуры в тепловых камерах: ТК-2 (в районе котельной "Центральная") - 
2ф150мм;
ГК-22(ж/д мкр. Вокзальный, 18) - 2ф50мм, ф32мм; ТК-78 (ж/д ул. Первопроходцев, 8) - 
2ф63мм, Ф50мм; ТК-4 (по ул. Уральская) - ф50мм ОС;
ГК-63 (ул. Береговая, 1А) - ф80мм ОС;
ГК-71 (ул. Строительная, 10) - 2ф80мм, ф150.
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58 Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ТК-63 до ТК-64 (по ул. 
Больничная до МОУ "Железнодорожная СОШ №1) участок длинной 350 м.

1050

59 Капитальный ремонт участка тепловой сети : ул. 70 лет Октября от ТК-17 до ж/д ул. 70 лет 
Октября, 7,8,10

1800

60 Капитальный ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры: ТК-18 (ул. 70 лет Октября, 
б), ТК-3 (ул. Молодогвардейская, 8).

260

61 Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ТК 19 до ТК-2 участок 
длинной L-80 м.

160

Всего: 64868,75
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Таблица 7.2

Необходимые инвестиции в прокладку новых участков тепловой сети с целью присоединения 
новых потребителей и участков с заниженной пропускной способностью (с НДС)

Капитальное строительство объектов централизованного теплоснабжения
1 строительство сетей тепловодоснабжения в целях подключения новых потребителей 

объектов капитального строительства - жилищный фонд по ул. Ленина 48 а, 48 б, ул. 
Северная 9, 11, ул. Солнечная 31, 33

4532,4

2 строительство линии эл. передач L=600 м, необходимость подключения второго ввода, 
обеспечение надежности работы котельной №6 согласно 2 категории.

1850

3 Разработка проектно-сметной документации с целью реконструкции и модернизации 
объектов централизованного теплоснабжения

450

4 Разработка проектно-сметной документации, с целью строительства сетей 
тепловодоснабжения ул. Ленина 48 а, 48 б, ул. Северная 9, 11, ул. Солнечная 31, 33

980,4

Всего: 7812,8
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диаметр, мм

Необходимый
диаметр

Участки
Стоимость прокладки (с 

лотками) млн. руб. 
Изоляция скорлупа - ППУ
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Котельная «Центральная»

ТК1 ТК68 340
Надземная 

прокладка т/сети 

при

273 1,496

ТК68 Локотив.
Пр-ие

100 133 0,269

ТКЗ ТК55 431

Канальная 

прокладка 

т/сети при 

подключении 

потребителей

жилой зоны

273 2,086

ТК55а 1 оч. стр-ва 20 108
0,076

ТК89а Ленина, 57а 50 57 0,166

ТК896 Ленина, 57 10 57 0,033

ТК84а Ленина, 63 а 50 57 0,166

ТК84а Ленина, 63 50 57 0,166

ТК58
Расч. оч.стр-ва

20 159 0,089

ТКбОа
Досуг.
центр

10 Канальная 
прокладка т/сети 

при 
подключении 
потребителей 
Социально-

57 0,033

ТК71 с/банк 10 57 0,033

ТК51 ТК51г 223 159 0,708

ТК 51г Спорт, зал 20 108 0,076

ТК 51г Бассейн 20 бытовой сферы. 89 0,071

ТК51г
Спорт.

комплекс
20 76 0,068

ТК95 ТК98 94 133 0,38

ТК94
Банно-озд.
комплекс

10 57 0,033

ТК98 Хим. чистка 10 57 0,033

Всего (млн. руб) 5,982
Котельная ЛЬ4

котельная Жилая зона 120 219 0,64

ТК-108 ТК-104 281 159 0,89

ТК-104 ТК-1046 166 108 0,42

ТК-1046 ТК-99 60 108 0,23

ТК-99 ТК-98 35 89 0,12

ТК-98 ТК-97 48
Канальная

76 0,16

ТК-99 Ленина, 48а 10
- прокладка т/сети

57 0,033

ТК-99 Солнечная,
31

10
■ при подключении 

потребителей 57 0,033

ТК-98 Ленина, 486 10 жилой зоны 57 0,033



ТК-99 Солнечная
33

10 57 0,033
_

ТК-97 Северная 11 10 57 0,033

ТК-97 Северная 9 10 57 0,033

Всего (млн. руб): 2,658
Котельная JVГ»3

котельна
я

ТК-5 15
Канальная 

прокладка т/сети 
при подключении 

школы

159 0,048

ТК-5 школа 240 159 1,067

котельна
я

ТК-1 76
Канальная 

прокладка т/сети 
при подключении 

потребителей жилой 
зоны

219 0,31

ТК-1 ТК-2 130 133 0,36

ТК-2 Жилая зона 100 133 0,4

Всего (млн. руб.): 2,185


